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Tekniska data

- Avgiven effekt*
Tillférd effekt*
Kéldmedium
Kompressor
Kondensor
Férangare
Kéldb&rarpump
Varmebararpump
Matt BxHxD

Vikt

Ljudniva

3,71 kW

1,15 kKW

R407C (Freonfritt) 0,65 kg
Rotationskompressor

Hellddd rostiri plativarmevaxlare
Hellddd rostiri plattvirmeviaxlare

0,1 kW

0,1 kW . B,
585 x 440 x 595 mm

60 kg

ca 40 dBA

Ansl. kdldbarare

Elanslutning
Placering

RSK-NR

3/4" utv. géng
230V 1-fas, 10 AT
Inomhus

624 69 23

*Effektuppgifterna géller vid 45° G utgdende varmevattentemperatur och 0°C ingéendé

kdldbérartemperatur.
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Kortfattad beskrivning

Varmepumpen AutoTerm KAVATAEr en vatska/vattenvarmepump. Energin tas ur jorden via
en jordvdrmeslinga eller ur berget via ett borrhal i berget, detta ger en séker installation
med jamn energitiliférsel.

I hus med vattenburet varmesystem och el/oljepanna skall virmepumpen kopplas in pa
returledningen fran vérmesystemet. Returvattnet vdrms av varmepumpen och gar vidare
ut till varmesystemet. Befintlig el/oljepanna anvands som tillskott nar virmepumpen gj
klarar att ensam varma huset. :

| hus med direktelradiatorer installerar man ett antal flaktkonvektorer som kopplas till
varmepumpen. Det varma vatinet fran vdrmepumpen varmer varmeelementet i
flaktkonvektorn och flakten blaser ut varm luft i huset.

- Vid val av flakikonvektorer skall dessa dimensioneras sa att hela den effekt som -

varmepumpen producerar kan avges.
Vérmepumpen styrs normalt av en rumstermostat och en returtermostat.
Som kollektor for jordvarme och borrhal anvénds plastrér NT8 DN4O, 161 ytjordslinga

kravs en langd av 150-200 meter. Vid borrhal krévs ett borrnalsdjup av 50-65 meter.
For exakt dimensionering kontakta Elektro Standard eller n&rmaste aterférséljare.

Leveransomfattning

Varmepumpen AutoTerm KAVAT levereras som helt fardig enhet med
- Cirkulationspump f&r kéldbéararkrets

- Cirkulationspump ér radiatorer alt. flaktkonvektorer

- Expansionskarl for koldbararkrets inkl. manometer och sékerhetsventil

- H6g- och 1agtryckspressostat {6r att skydda kompressor mot ctillatna driftfall

- Rumstermostat och returtermostat

Leveransen omfattar inte kollektorslang samt de delar som behdvs for rérinkoppling mot
nytt eller befintligt varesystem.

Som tilibehér finns golvstativ {ér golvmontage alt. en montagesats for toppmontering
ovanpa elpanna.

Som tillbehdr finns ocksa en automatiksats fér automatisk omkoppling mellan produktion
av varme till huset och tappvarmvatten.
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Hantering av varmepump

Véarmepumpen skall transporteras och lagras i upprétt stallning.

Montage av varmepump

Varmepumpen skall placeras inomhus, och monteras pa ett golvstativ {finns som tillbehar)
eller ovanpa elpanna (montagesats finns som tillbehér).

Undvik montering mot ljudkansliga vaggar, t.ex. sovrumsvaggar, eftersom varmepumpen
avger ljud under driit.




Ansutning el

Spénning 230 V
Anslutes till separat gruppséakring 10 A
Skyddsform I1P21. Droppskyddat.

Effektidrbrukning i kKW:

Varmebararpump 0,1 kW
Koldbararpump 0,1 kW
Kompressor 1,2 KW

Max effekt 1,4 KW

Anslutning till einatet

Se bild inkopplingsplint samt principscema elinstallation sid. 5

Fast anslutning av starkstrémskabeln via en arbetsbrytare tiil plint | elcentralen mérkt
L1, N samt till jordklamma.

Elinstallationen skall utféras av behérig installatér.

Styrning av varmepump

For styrning av varmepumpen finns en rumstemostat. Denna skall placeras i utrymme dér
konvektorer / radiatorer ar placerade. Rumstermostaten anslutes till plint i virmepump se
sid. 5. (Rumstermostaten behdver ej monteras i alla driftfall, se bifogade
inkopplingsprinciper.) Vid driftfall dar vadrmepumpen skall producera bade varmevatten och

tappvarmvatten med automatisk vaxling fins ett tillbehérspaket se bifogat principschema
nr. 5.

Jordfelsbrytare

Lackstrdmmar férekommer i alla anlédggningar och i alla skyddsjordade elapparater.
Problem kan i férsta hand uppkomma med effektkrdvande apparater t.x. virmepumpar
varmvattenberedare m.fl. och framfér allt dade placeras i en fuktig miljd. Lackstrémmarna
&kar i och med att produkterna aldras, slits och smutsas ned. Flera effektkrévande
apparater kan fa en installerad jordfelsbrytare pa 30 mA att 16sa ut, utan att ett allvarligt fel
uppkommit. Fér att eliminera detta problem rekommenderar vi nedanstéende altenativ.

Alt. 1

Varmepumpen fdregas av en 300 mA jordfelsbrytare som utgér ett brandskydd och
anldggningen i Ovrigt ansluts éver 30 mA jordfelsbrytare som personskydd.

Alt. 2

Varmepumpen ansluts utan jordfelsbrytare och &vriga installationer 6ver en 30 mA
jordfelsbrytare.




Elinstallation

Rumstermostat

No No No
1 2 4
! : :
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Matning 230V Rumstermostat Styrning 230V
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A'Kopp!ingsplint varmepump

Anslut rumstermostaten till R1,R2 och N {6r accelerationselementet.
Anvands returtermostat ansluts den till R1,R2 och om bade rums-
och returtermostat 6nskas kopplas dessa i serie.

$1,52 anvénds vid styming fran t.ex. elpanna 220.

Principschema elinstallation. ...

Gruppcentral Rumstermostat alt. -
' O returtermostat

O O

= 3x1,5
L |Arbetsbrytare 7

2 3x1,5
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Anslutning varmevatten / kdldbéarare

Max arbetstryck 2.5 bar. Expansionskarl 5 liter, tryckmé&tare och sékerhetsventil 2,5 bar,
ventiler {6r pafylining av kdldbararkrets &r monterat i varmepumpen.

Cirkulationspump fér vdrmebérare finns monterad i virmepumpen.

Notera att virmesystemt skall ha ett eget expansionskarl.

Anslutning av varmebarare

Framledning ansluts till uttag méarkt "stigare” R20 utv. gang, se sid. 7.
Returledning ansluts till uttag méarkt "retur” R20 utv. géng, se sid. 7.
Lamplig dimension {6r anslutning av virmepump &r kopparrdr ansl. 22.

Sil skall monteras pa returledning melian varmesystem och varmepump.

Tillse att (':irkulationeri'aldrig helt kan upphéra i vérrhesysytemét t. ex.att alta

termostatventiler stdnger. Detta kan meditra att hdgirycksvakten bryter,

Anslutning av kdldbérare :

Ledning fran borhal ansluts till uttag méarkt "kéldbarare in” R20 utv.gang, se sid 7.
Ledning till borrhél ansluts till uttag markt "kéldbarare ut” R20 utv. géng, se sid 7.
Lé&mplig dimension f6r anslutning av Varmepump ar kopparror ansl 22

Kollektor Utisres av plastrér NT6'DN40. ™ -

Sil skall monteras.pé ledning fran borrhal (koldbarare in).

Principen for inkoppling av AutoTerm KAVAT varmepump till befintligt
varmesysytem framgar av bifogade inkopplingsprinciper.




Varmepump inuti (visad uppifran)

-

. Cirkulationspump
varmebérare
Kondensor

Combidrier
Expansionskar!

. Koldbéarare in
(anslutning pa undersidan)
6. Férangare

7. Expansionsventil

8. Koidbérare ut
(anslutning p& undersidan)
9. Synglas
10.Cirkulationspump

... _koldbarar

SR

T ; [apararer
~ 12.8&kerhetsventil
13.Manometer
14.H6g- och lagtrycksvakt
15.Lampa utldst vakt
16.Elkopplingslada
17.kompressor
18.Retur varmebérare
(anslutning pa undersida |
19.Avluftningsventil
20.Stigare varmebérare
(anslutning p& undersidant
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Pafyllning av kéldbararvatska

Markslingan eller kollektorn i borrhalet skall fyllas med en blandning av vatten och 30 %

frostskyddsvatska (Swedol alt. Brinol). Till kollektorn atgar ca 1liter fardigblandad vatska
per |dpmeter.

Blanda frostskyddsvatska och vatten (30 % frostskyddsvatska) i ett blandningskarl.
Fyll alltid vatten {6re frostskyddsvatskan.

Anslut 2 st en-tums slangar till de bada pafyliningsventilerna 1 och 2 i vrmepumpen se
sid. 9. Tryckledningen fran drankpumpen anslutes till ventil nr. 1. Slang fran ventii nr. 2
l&ggs i blandningskérlet.

Oppna ventilerna 1 och 2, sténg ventil 3. Starta drankpumpen, och systemet fylls med

- vatska. De férsta litrarna som kommer.i returledningen kan vara férorenade, det ar darfor

lampligt att de forsta litrarna samlas i ett sarskilt kérl.
Gor systemet tryckidst tryckséatt sedan ( véxla tryck p.g.a. luft i expansionskariet ).

Nér systemet &r fullt och det inte langre kommer nagon Iuft i returledningen, kérs systemet
ytterligare minst 1 timme.

Nér urluftningen &r klar dppnas ventil 3. Darefter sténgs ventil 2 och kort darefter ventil 1.
Slangarna kopplas loss, och kdldbararsidan ar klar fér drift.
OBSERVERA att trycket pa manometern inte bér dverstiga 2 bar.




Princip for pafylining av koldbarare

KAVAT
| 1
X
X
=
—
| Blandningskarl

| Drankpump med smutsfilter
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Igangkorning

Se till att virmesystemet respektive kdldbéararkretsen &r ordentligt uriuftade.

Vid inkoppling till befintligt vArmesystem, se till att termostaterna pa radiatorerna eller
golvslingorna &r éppna.

Vid system med fldktkonvektorer, 6ppna ventilerna pa flaktkonvektorerna och starta
flaktarna.

Sla till spénningen, varmepumpen kommer att starta efier 15 minuter om varmebehov
foreligger (rumstermostaten kan behéva stéllas i max-lage).

Efter provkérning lufta ur systemet ytterligare en gang, och efterfyll om sa erfordras.

Stéll in rumstemostaten pa dnskad rumstemperatur,

Skulle virmepumpen stanna under provkérningen ga till avsnitiet om felsékning pa sidan
i2.

OBSERVERA att varje gang vdrmepumpen stannar drdjer det 15 minuter innan den
tillats att starta igen.
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Normalt underhall

Det enda regelbundna underhall som erfordras &r rengoring av silar som finns monterade
pa vérmebdrarledning och kdldbararledning.

Dessa skall rengdras férsta gangen efter igangkérning, dérefter bér silarna renas vid
behov. Utféres av VVS installatér.

Nagon gang per ar bdr synglaset i varmepumpen kontrolleras (se pos 9 sid 7).
Nér varmepumpen startar &r det fullt normalt att det bubblar i synglaset under nagon
minut, synglaset skall darefter bli klart.

Kontrollera nagon gang per ar att trycket pa kaldbararkretsen e] understiger 0,5 bar.
Detta avlases pa manometer i varmepump. (Se pos. 13 sid. 7)
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Felsdkning

OBSERVERA att om vrmepumpen stannat kan den inte aterstartas inom 15 minuter,
Denna tidstérdrdjning &r inbyggd i virmepumpens styrning och behdvs for tryckutjdmning |
kopressorn.

Om varmepumpen inte gar, kontrollera féljande:

Ar strdmmen paslagen? Arbetsbrytarenskall sta i lage 1
Ar husets grupp- och huvudséakringar hela? Om den &r trasig s& byt. Att sékringen gar kan

bero pa att det finns flera elapparater anlutna pa samma uttag, sa att man far
dverbelastning.

Ar returtemperaturen till varmepumpen fér hdg? | virmepumpen finns en returtermostat

som stoppar varmepumpen om returtemperaturen blir f6r hdg. Den aterstartar automatiskt -
da temperaturen sjunkit tillrackligt. Att returtemperaturen blir {6r hdg kan bero pé :

- Manuell shunt pa tillskotisvarmekaéllan &r {6r hogt stélld, s& att retdrtemp. blir fér hog.
- Reglerkurva pé@ automatisk shunt pa tillskottsvarmekallan {6r hogt stalld.

- Radiatorer, goivwadrmeslingor eller flaktkonvektorer stdngda.

Om varmepumpen inte startar trots att ovanstdende atgérdats, lyit bort kdpan pa
varmepumpen genom att Jossa skruvarna pa fronten varefter frontiuckan kan lyftas bort,
dven taket kan da enkelt lyftas av.

Kontrollera om den réda lampan pa sidan av elkopplingsladan lyser.(Pos. 15 sid. 7)
Om denna lampa lyser kan detta bero pa tre saker:

1.  Hogtryckspressostat utldost: Kan I8sa ut vid
- Luft i radiatorsystemet
- Fér litet vattenfidde i radiatorkretsen
- Smutsfilter pa varmebérare igensatt
- Varmebdararpumpen gar g

2. Lagtryckspressostat utiést: Kan losa ut vid
- Luft i kéldbéararsystemet
- For litet fléde i kdldbararsystemet
- Smutsfilter pa koldbérare igensatt
- Kéldbararpumpen gar ej
- Brist pa kdldmedie

3. Motorskydd kompressor utlost: Kan 19sa ut vid

- Spénningsfel eller dverbelastad kompressor
F&r att aterstdlla larmet skall arbetsbrytaren slas ifran, ndr spanningen slas pa igen har
den roda lampan slocknat. Skulle vérmepumpen anda inte starta, elier att larmlampan
tdnds &nnu en gang, kontakta installatéren.
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Princip- och flddesschema

Till vBrmesystemet

Expansionskar|

Fran vdrmesystemet

Cirkulationspump
varmebarare

—p4 Luftningsnippel @

Manometer

Kondensor Sékerhets-

ventil

Combidrier

Kompressor

Forangare

Expansionsventil

--—

'

Til

——3G Kulventil

Cirkulationspump
koldbarare

—la Kulventil

Fa

Fran
varmekilla
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' Reklamationsratt

Tva ars reklamationsrétt pa material- och arbetskostnad ( géller ej pa installation och

handhavande fel ).

For att reklamationstiden skall borja gélla maste installationsbeviset fyllas i med alla

uppgifter och séndas in tili Elektro Standard.

®
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