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Stromtransformatorerna
monteras pa husets
inkommande elmatning.
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Effektvakt
(Tillbehor)
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Elpatron 4,5/ 6,75 kW
Elpatron 4,5/ 6,75 kW
F1: Mandversakring

F21: Overhettningsskydd
F31: Elanod i beredare
G1: Radiatorpump

G2:  Varmebararpump
Q1: Vaxelventil

Q2:  Vaxelventil

Q3: Shunt

S1:  Termineringsswitch
S2:  Strémstéallare néddrift

T:  Noddrifttermostat

T1: Framledning radiator
T2: Utegivare

T3: Varmvatten

T5: Ev. rumsgivare, tillbehér
T99: Noddriftsgivare

Pa forsta och sista kretskortet i
CANbus-slingan ska switchen
S1 stailage "TERM".
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B1: Fasfoljdsvakt

E3: Vevhusvarme

E4: Ev. varmekabel

F1:  Mandversakring

G3: Flakt

K1:  Kontaktor kompressor
M1:  Kompressor

MB1: Motorskydd kompressor
Q4: 4-vagsventil

R1:  Mijukstart

HP: Pressostat hog

LP:  Pressostat lag

T6: Kompressor hetgas
T8: Varmebarare ut
T9: Varmebarare in
T10: Kondensor

T11: Foérangartemp

T12: Luftintag

1) Bygel kompressortyp

Pa forsta och sista kretskortet i
CANbus-slingan ska switchen S1
sta i lage "TERM".
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290 A/ W (Effektvakt, tillbehor) Optima
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CANbuS elcentral 4
. - . E4: Varmekabel i draneringsror, tillbehor
< ; Normkapsling med (2m/30W, 3m/45W, 5m/75W)
i a i sékerhetsbrytare och
_|||w|n avsakring for Optima (10A). G2:  For att skydda varmebararpumpen G2 vid "stand
alone" drift av 290A/W ar den inte ansluten fran
fabrik. Nar optiman ar ansluten ska G2 anslutas
med snabbkopplingen vid kopplingshuset.
T2:  Utegivare
T5:  Rumsgivare, tillbehor
16A vid 9 kW eltillskott Effektvakt, tillbehor.
25A vid 13,5 kW eltillskott Nar effektvakten monteras sist i
CANbus-slingan ska Switchen S1
0]0]0]0]0) termineras.
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