Instruktion [Svenska]

Installation av kabel-kit med kraftkort 5V/12V

Kabel-kitet ska monteras i samband med byte av kraftkort i
foljande produkter:

. IVT 490 9/13,5 kw

. Bosch EHP 2.0 EW 9/13,5 kW

. IVT 690

. Bosch Compress 3000 2.0 EW/9
® IVT 633

For 6vriga produkter fyller kabel-kitet ingen funktion. Lagg
hellre undan det som reservdel till en annan maskin.

Den uppdaterade versionen av kraftkortet som avbildas till
vanster, har en 8 A sdkring monterad. Det har i vissa fall hant
att kretskortets sakring l&ser ut trots att ingen av
komponenterna; kompressor, cirkulationspump, flakt,
shuntventil, ar trasig. Kabel-

kitet har tagits fram

for att kringga s &
problemet. Losningen a1

bestar i att leda matningsspanning till kompressor och flakt férbi
kraftkortet. Kompressor och flakt kommer fortfarande vara avsikrade
via automatsakringen som dr monterad bredvid manuellbrytaren i /
toppen av ellada. /
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