SERVICEINSTRUKTION

KONTAKTBYTE PA UTBYTESFLAKT

Allmant .

Denna anvisning anvands da kontakten pa utbytesflakten
inte passar,

Byte av kontakt

1. Montera isar flaktkontakten fran den gamla flakten
och spara kontakten.

3. Skala kabeln pa utbytesflakten och koppla in den en-
ligt bild nedan.

<>

4. Byt driftkondensatorn.

Kontaktbyte p3 utbytesflakt



