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Plintkortsats art.nr. 360100

Plintkortsats 360100 bestar av:

1 st Instruktion anslutning av plintkort Art.nr. 280750
1 st Rego 600/500 plint-f externa givar-kort  Art.nr. 240632
1 st Jordplint 4 mm? 16511316 Art.nr 203325

3 st Ledning grén/gul RK 1,5 mm?, 1=0,35m Art.nr. 2300304

For att forbatira plintkortet enligt rekommendationer fran Semke har jordbanan pa plintkortet under hdsten 2003 tagits
bort. Det betyder att jordledarna fran cirkulationspumparna inte langre ska ansiutas pa plintkortet utan pa separat
jordplint, Vid byte av plintkort i befintlig varmepump maste darfor filljande anvisningar fGljas.

Kontrollera om det plintkort som ska bytas ut och det nya som ska monteras har jordsymboler vid plintarna, se pilar
vid bild 1 och 2. Om plintkort enligt bild 1 ska erséttas med plintkort enligt bild 2 maste cirkulationspumparnas
jordledare anslutas pa jordplint vid huvudplintskenan, Befintliga jordledare fran cirkulationspumparna kan skarvas
med bifogade ledare enligt bild 3 och 4 beroende pa om det &r en C.D E eller F-modell. Om det nya kortet har samma
utidrande som det gamla krévs ingen atgard utan cirkulationspumparna ansluts som tidigare. Beteckningar inom
parantes ( ) géller plintkort fér Rego 500.
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